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Prema definiciji izmjenjivači su pretvarači istosmjernog sustava pojne mreže u izmjenični sustav 
trošila, odnosno može se reći da su izmjenjivači uređaji koji povezuju istosmjernu pojnu mrežu i 
izmjenično trošilo [1]. Izmjenjivači mogu biti neautonomni (zavisni) ili autonomni (nezavisni). 
Kada postoji aktivna izmjenična mreže koja određuje frekvenciju rada, tada je izmjenjivač 
neautonomni. Kada je izmjenična mreža pasivna, odnosno frekvencija rada izmjeničnog trošila 
isključivo je određena izmjenjivačem, takvu vrstu izmjenjivača može se nazvat nezavisni ili 
autonomni izmjenjivač [1]. U slučaju da je trošilo jednofazno, takav izmjenjivač naziva se 
jednofaznim autonomnim izmjenjivačem, a kada je trofazno trošilo u pitanju takav izmjenjivač je 
trofazni autonomni izmjenjivač. Jednofazni autonomni izmjenjivač može se smatrati 
četveropolom kojem je na ulaz priključena istosmjerna pojna mreža napona 𝐸 i struje 𝑖𝐸, a na izlaz 
priključeno izmjenično trošilo napona 𝑢 i struje 𝑖𝑑 [2]. Frekvencija izvora jednaka je nuli, dok je 
frekvencija trošila različita od nule, te za nju vrijedi 𝑓𝑡𝑟 = 𝑓 ≠ 0. Simbol jednofaznog 
izmjenjivača prikazan je slikom 1.1.  
 
Slika 1.1.  Simbol autonomnog izmjenjivača [2] 
 
Važno je naglasiti kako je jedna od najbitnijih komponenata autonomnog izmjenjivača reaktivna 
komponenta, tj. transformator koji određuje veličinu i masu cijelog uređaja, ali uvelike utječe i na 
cijenu izmjenjivača. Autonomni izmjenjivač po vrsti istosmjernih pojnih mreža može biti: strujni 
ili naponski [2]. Strujni izmjenjivači se napajaju iz istosmjernih strujnih izvora, te se ponašaju kao 
izmjenični strujni izvor, sukladno tome naponski izmjenjivači se napajaju iz istosmjernih strujnih 
izvora i ponašaju se kao naponski izmjenični izvor. Po svojoj upravljivosti autonomni izmjenjivači 
mogu biti regulirani ili neregulirani [1], čija dublja analiza će biti predočena u narednom dijelu.  
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Postoji više vrsta izvedbi realizacije autonomnog izmjenjivača, jedna od njih je i spoj sa srednjom 
točkom, poznat i pod nazivom izmjenjivač sa srednjim izvodom [1]. Upravo na takvom bit će 
provedena analiza rada kako bi se mogao razumjeti način na koji radi jedan takav sklop. Prvo je 
potrebno postaviti teoretski model i primijeniti teorijske pretpostavke rada takvog izmjenjivača 
kako bi se odredile očekivane vrijednosti napona pojedinih ventila. Nakon toga prepustiti se izradi 
uređaja, čija će izrada rezultirati laboratorijskom maketom izmjenjivača, a zatim mjerenjima 
dokazati sve pretpostavke dobivene iz teorijske analize rada. 
 
1.1.   Zadatak završnog rada  
 
Zadatak završnog rada je izrada makete autonomnog reguliranog izmjenjivača. Potom provesti 
matematičku analizu rada pretpostavljenog modela sklopa. Mjerenjima odrediti valne oblike struja 
i napona svih ventila izmjenjivača, a naposljetku usporediti dobivene rezultate, te dobiti zaključke 
iz provedenih postupaka.   
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2. ANALIZA RADA AUTONOMNOG REGULIRANOG 
IZMJENJIVAČA 
 
Pretpostavkom da su pretvaračke komponente idealne, tj. ako se MOSFET-e modelira 
antiparalelnim spojem idealnih dioda i upravljivih ventila, moguće je analizirati princip rada 
autonomnog izmjenjivača sa srednjim izvodom pomoću modela prikazanog shemom prema slici 
2.1. Djelatno trošilo, kakvo se koristi i prilikom mjerenja, modelirano je idealnim otporom. 
 
Slika 2.1. Autonomni izmjenjivač u spoju sa srednjim izvodom 
 
Kako se radi o reguliranom izmjenjivaču, vođenje ventila V1 i V2  ovisi isključivo o upravljačkim 
impulsima. Period rada izmjenjivača je T. Neka je s αT određen trenutak dovođenja impulsa na 
ventil V1, pri čemu vrijedi; 0 < α < 1. Transformator će se također smatrati idealnim, prijenosnog 
omjera u1 : u2 : u3 = 1 : 1 : N [2]. Napon na trošilu u ovisit će o naponu E, ali i o načinu upravljanja 
ventilima. Stoga će se napon na trošilu odrediti prema poznavanju upravljačkih impulsa ventila. 
Iz toga proizlazi da se moraju osigurati intervali u kojima za upravljačke signale vrijedi; 
𝑥𝑉1 = 1     ;      𝑥𝑉2 =  0 
𝑥𝑉1 = 0     ;      𝑥𝑉2 =  1 
te dva intervala za koje vrijedi; 
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𝑥𝑉1 = 0     ;      𝑥𝑉2 =  0 
Ustvari intervali u kojima ne vodi niti jedna upravljiva sklopka. 
Prema tome u analiza rada razlikuju se četiri intervala: 
 INTERVAL A; vodi ventil V1, ne vode ventili V2, V11 i  V22, (αT ≤ t ≤ T/2) 
 INTERVAL B; vodi ventil V2, ne vode ventili V1, V11 i  V22, (T/2 + αT  ≤ t ≤ T – αT) 
 INTERVAL C; vodi ventil V11, ne vode ventili V1, V2 i  V22 (0 ≤ t ≤ αT)  
 INTERVAL D; vodi ventil V22, ne vode ventili V1, V2 i  V11 (T/2 ≤ t ≤ T/2 + αT) 
 
 INTERVAL A 
Kako bi se odredio valni oblik napona i struje na idealnim ventilima V1 i V2, ovisno o stanju vođenja 
moguće ih je zamijeniti otvorenom i zatvorenom sklopkom. Kada ventil vodi tada se modelira 
zatvorenom sklopkom, odnosno kada ne vodi ventil je modeliran otvorenom sklopkom. Radi 
jednostavnijeg prikaza na slici 2.2. nisu prikazani ventili V11 i V22, koji se modeliraju otvorenim 
sklopkama. Napon E iznosi 12 V, dok napon uV1 iznosi nula, iz razloga što je sklopka V1 zatvorena, 
a napon ventila uV2  je nepoznanica koju treba odrediti. 
Slika 2.2. Nadomjesna mreža za interval A 
 
Prema slici 2.2. iz dviju petlji označenima plavom i crvenom bojom mogu  se odrediti vrijednosti 
napona ventila i ulaznog namota transformatora.  
Postavljanjem Kirchhoffovih jednadžbi za petlju označenu crvenom bojom, dobije se jednadžba 
za koju vrijedi [3]: 
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𝑢𝑉2 −  𝑢1 − 𝑢2 =  0 ,                                           (2 – 1) 
odnosno: 
𝑢𝑉2 =  𝑢1 +  𝑢2 . 
 
Iz petlje označene plavom bojom vidljivo je kako vrijedi jednadžba: 
𝐸 − 𝑢1 = 0,                                                     (2 – 2) 
to jest prema jednadžbi (2 – 2)  napon ulaznog namota 𝑢1 jednak je naponu izvora E. 
Naponi  u1 i u2 jednaki su zbog srednjeg izvoda ulaza transformatora pri čemu vrijedi   u1 : u2 = 1 
: 1, te iz toga slijedi:  
𝑢𝑉2 =  𝐸 +  𝐸 = 2𝐸.                                               (2 – 3) 
 
Napon trošila u tom intervalu će biti određen prijenosnim omjerom ulaznog i izlaznog namota 
transformatora, te iznosi: 
𝑢 = 𝑛 ∙ 𝐸.                                                       (2 – 4) 
Poradi činjenice da je izmjenjivač opterećen djelatnim trošilom valni oblik struje odgovara valnom 
obliku napona, a iznos mu se može odrediti primjenom Ohmovog zakona; 
𝑖𝑑 =  𝐼𝑑 =  
𝑛 ∙𝐸
𝑅
                                               (2 – 5) 
gdje je R otpor trošila. 
 
 INTERVAL B 
 
Interval B u kojem vodi ventil V2, ne vode ventili V1, V11 i  V22, sličan je sa stajališta analize 
intervalu A, stoga nije potrebno ulaziti u dublju u analizu tog intervala. Sve prilike koje vrijede u 
intervalu A, vrijede i u B. Sada je napon ventila uV2 jednak nuli, a treba odrediti napon uV1. 
Prema slici 2.3. za B interval vrijede sljedeće Kirchhoffove jednadžbe: 
 
𝑢1 =  −𝐸,                                                             (2 – 6) 
𝑢𝑉1 =  𝐸 +  𝐸 = 2𝐸.                                                      (2 – 7) 
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Slika 2.3. Nadomjesna mreža za interval B 
 
Napon trošila u ovom slučaju intervala također će biti određen prijenosnim omjerom ulaznog i 
izlaznog namota transformatora, ali kako je inducirani napon na ulaznom namotu negativan tako 
će i napon trošila biti negativan za ovaj dio periode. 
𝑢 = 𝑛 ∙ (−𝐸).                                                    (2 – 8) 
 
Pretpostavljena struja 𝑖2, koja prolazi ulaznim namotom, suprotnog je smjera od struje 
istosmjernog izvora 𝑖𝐸, tako da će i struja trošila biti negativna. Isto se može dokazati i iz činjenice 
da valni oblik struje mora odgovarati valnom obliku napona, stoga vrijedi:  






 .                                        (2 – 9) 
 
 INTERVAL C 
 
Interval C  započinje kada prestane voditi ventil V2,  a ventil V1 još nije uklopio. Tada ne vodi niti 
jedan upravljivi ventil već se sva struja zatvara kroz neupravljivi ventil V11. Struja koja se zatvara 
kroz petlju (struja 𝑖11), suprotnog je smjera od pretpostavljene struje ulaznog namota 𝑖1. Napon na 




Slika 2.4. Nadomjesna mreža za interval C 
Primjenom Kirchhoffovih jednadžbi za petlje označene crvenom i plavom bojom, mogu se zapisati 
jednadžbe; 
𝑢𝑉2 =  𝑢1 +  𝑢2 , 
𝑢1 =  𝐸 . 
 
Pogledaju li se rješenja jednadžbi dobivenih u slučaju intervala A, može se primijetiti kako su 
jednaka rješenjima dobivenima i za ovaj slučaj. Takvo pak stanje bi značilo da je su na trošilu 
osigurani napon i struja za vrijeme cijele periode. Drugim riječima ako bi ventil V11 vodio cijeli 
interval C, ovakav bi se izmjenjivač ponašao kao neregulirani. Točnije za trajanje ovog intervala 
na trošilu bi cijelo vrijeme bio konstantan napon. 
 
Kako bi se omogućila regulacija izlaznog napona, treba pretpostaviti da struja 𝑖11 tijekom intervala 
C pada na nulu. Isto tako pretpostavka je da je vrijeme vođenja neupravljivog ventila znatno manje 
od vremena kada on ne vodi, a samim tim ne vodi niti jedan ventil. Ovakvo stanje bi značilo da 
namoti nisu protjecani strujom pa će i naponi na primarnim namotima biti:  
 𝑢1 =  𝑢2 = 0 .                                               (2 – 10) 
Tada će vrijednosti napona upravljivih ventila biti jednake: 
𝑢𝑉1 =  𝑢𝑉2 = 𝐸 .                                             (2 – 11) 
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Kako su vrijednosti induciranih napona na ulaznim namotima jednaki nuli, a i kroz njih ne teče 
struja, tako će i struja i napon na trošilu biti jednake nuli u tom dijelu intervala C. 
 
 INTERVAL D 
 
Interval D je sličan intervalu C. Sada nakon isklapanja ventila V1, provede neupravljivi ventil V22. 
Također se polazi od pretpostavki navedenih za prošli slučaj; vrijednost struje 𝑖11 se smanjuje sve 
dok ne padne na nulu, vrijeme vođenja neupravljivog ventila znatno manje od vremena kada on 
ne vodi. Interval D prikazan je slikom 2.5. 
 
 
Slika 2.5. Nadomjesna mreža za interval D 
Prema slici 2.5. kada ventil V22 vodi tada je inducirani napon ulaznog namota jednak: 
𝑢1 =  −𝐸 . 
Napon ventila V1 iznosi: 
𝑢𝑉1 =  𝐸 +  𝐸 = 2𝐸 . 
U slučaju kada struja ventila padne na nulu, naponi na ulaznom namotu također kao i u intervalu 
C poprimaju vrijednost nula: 
𝑢1 =  𝑢2 = 0 . 
 
Vrijednosti napona ventila su tada jednake: 
𝑢𝑉1 =  𝑢𝑉2 = 𝐸. 
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Sada je moguće prikazati valne oblike struja i napona izmjenjivača, a dobiveni valni oblici dani su 
slikom 2.6. 
Slika 2.6. Valni oblici struja i napona autonomnog reguliranog izmjenjivača 
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3. OPIS I IZRADA SKLOPA 
 
Autonomni izmjenjivač, odnosno uređaj koji je izrađen, sastoji se od dva glavna dijela; 
energetskog podsustava i upravljačkog podsustava. Shema uređaja prikazana je prema slici 3.1. 
      
Slika 3.1. Shematski prikaz podsustava uređaja 
 
 Uloga transformatora je da za svaki dio periode, napon koji dobije od ulaza transformira na 230V, 
te osigura izmjeničan valni oblik napona što je omogućeno srednjim izvodom koji transformator 








3.1. Upravljački podsustav 
 
Osnovni dio upravljačkog podsustava je integrirani krug SG3524. Integrirani krug SG3524 djeluje 
kao oscilatorni sklop koji na svojim izlazima EMIT 1 i 2 (nožice označene s 11 i 14 prema slici 
3.1.) daje upravljačke impulse. Vrijeme trajanja upravljačkih impulsa određeno je načinom 
upravljanja cijelim krugom, pa se tako ovaj integrirani krug može koristiti i za pulsno-širinsku 
modulaciju (engl. PWM; pulse-width modulation). U ovom slučaju sklop je izveden tako da na 
izlazu daje pravokutne protutaktne upravljačke impulse jednakog vremena trajanja, koje će biti 
određeno otpornim djelilom koje se nalazi na nožici 2 integriranog kruga, pa će tako, vrijeme 
upravljačkih impulsa, biti određeno položajem promjenjivog otpornika VR1. 
 
 
Slika 3.2. Prikaz komponenti uređaja na štampanoj pločici 
 
Osim toga sam sklop sadrži niz specifičnosti kao što su 2 signalna indikatora na slici 3.1. označenih 
kao LED1 ERROR i LED2 POWER. Power indikator pokazuje da je sklop uključen, odnosno led 
indikator svijetli sve dok je na ulazu uređaja narinut napon. Uloga Error indikatora, u slučaju 
neispravnog rada sklopa, javlja grešku. Greška se uglavnom javlja kada oscilator SG3524 izgubi 
minimalni napon potreban za njegov rad koji iznosi 8V. Iznos minimalnog napona i sve ostale 
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specifikacije integriranog kruga nalaze se u prilogu 1. U slučaju kada dođe do greške i uređaj 
prestane raditi, moguće je resetirati uređaj pomoću tipke za resetiranje, tada se na nožici 10 (nožica 
shutdown) preko kondenzatora C2 ponovno uspostavi potreban napon. Tipkalo je na slici 3.1. 
prikazana kao SW1 RESET, a sve spomenute komponente moguće je vidjeti i na slici 3.2. 
 
3.2. Energetski podsustav 
 
Najbitniji dio energetskog podsustava je transformator, kako je već naglašeno u teorijskoj analizi 
izmjenjivača. Ovako izveden uređaj zahtjeva transformator s dva primarna namota jednakog broja 
zavoja između kojih je izvedena srednja. Tako da prilikom sklapanja jedan dio perioda je protjecan 
jedan namot, a drugi dio perioda drugi namot primara. To na sekundaru, koji ima samo jedan 
namot, omogućava izmjenični valni oblik. Sklapanje je omogućeno dovođenjem upravljačkih 
impulsa na MOSFET-e IRF3250, koji u ovakvom režimu rada rade kao sklopka. U energetskom 
djelu nalaze se još i dvije energetske diode prema slici 3.1. označene kao D3  i D4, koje u ovom 
sklopu služe kao zaštita, te kroz njih ne prolazi struja. Udarna struja isklapanja će se provesti kroz 
tzv. body diode MOSFET-a iz razloga što je njihov dinamički otpor manji od dinamičkog otpora 
dioda D3  i D4, a to je vidljivo iz priloženih specifikacija komponenti koje se nalaze u prilogu 2 i 
3. 
Slika 3.3. Prikaz transformatora s dva primarna namota 
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3.3. Izrada uređaja 
 
Za izradu uređaja bilo je potrebno naći odgovarajuću shemu. Sheme takvih uređaja mogu se naći 
u elektrotehničkim časopisima i naravno na internetu. Velik broj shema za ovakve uređaje je upitne 
ispravnosti te se njihovom izradom mogu dobiti uređaji koji nerade adekvatno ili uopće nerade. 
Stoga su neki od dijelova za uređaj nabavljen u kompletu, tzv. kit verzija uređaja, zbog sigurnosti 
da uređaj nakon sastavljanja radi [4]. Iz tog razloga prilikom izrade ovog uređaja nije bilo potrebno 
izraditi i jetkati tiskanu pločicu. Komponente za uređaj koštale su približno 250 kn.  Nakon toga 
bilo je potrebno nabaviti transformator. Transformator potreban u ovom uređaju specifičan je iz 
razloga što ima niženaponski primar 10,5 V i višenaponski sekundar 220 V, a uz to na primaru se 
nalazi i srednji izvod (oznaka transformatora: 10,5-0-10,5 / 220 V). Nabavka ovakvog 
transformatora bila je zahtjevna, jer isti u praksi nije često korišten i zbog svih navedenih 
specifikacija njegova cijena raste. Zato je prilikom izrade uređaja odlučeno za izradu 
transformatora od strane tvrtke TRAFO D.O.O., koja je specijalizirana za izradu svih vrsta 
transformatora. Snaga nabavljenog transformatora iznosi 100 VA, dok mu je cijena bila 275 kn.   
Pribavljanjem svih potrebnih dijelova uređaj je potrebno spojiti u funkcionalnu cjelinu. Nakon što 
je uređaj završen u laboratoriju se provode mjerenja. Nakon njihove provedbe, uređaj treba 
prilagoditi radu u laboratoriju, to jest napraviti maketu autonomnog izmjenjivača, čiji će izgled 
biti prilagođen izvođenju laboratoriskih vježbi. Takva maketa mora sadržavati model autonomnog 
izmjenjivača, te na njoj izvedene mjerne točke kako bi se nesmetano mogli snimati valni oblici 




4. PROVEDENA MJERENJA 
 
Provedena mjerenja izvršena su za djelatno trošilo, odnosno žarulju snage 25 W, te za prazni hod. 
Mjerenja su provedena u laboratoriju za energetsku elektroniku, a kao izvor napajanja koristi se 
istosmjerni izvor (0 – 30 V, 0 – 5 A), kojem je potrebno postaviti strujno ograničenje na 5A. Važno 
je još jednom naglasiti da, kako je već spomenuto u opisu upravljačkog podsustava, vrijednost 
ulaznog napona ne smije pasti ispod 8 V, koji je minimalni napon za rad integriranog kruga 
SG3524 [prilog 1]. U tom slučaju led indikator javlja grešku i na svom izlazu uređaj neće dati 
zadovoljavajuće valne oblike struja i napona. 
 
Slika 4.1. Provođenje mjerenja za djelatno trošilo 
 
Sva mjerenja izvršena su pomoću osciloskopa TEKTRONIX TDS224 i pripadajuće mjerne 
opreme, kojim su snimljeni valni oblici struja i napona. Ampermetrima i voltmetrima na ulazu i 
izlazu iz uređaja su mjerene struja i napona istosmjernog izvora napajanja, te efektivne vrijednosti 









4.1. Mjerenje struje i napona trošila 
 
U prvom mjerenju bilo je potrebno izmjeriti struju i napon na trošilu za nazivnu vrijednost izlaza, 
tj. 230 V. Mjerenje je izvršeno pomoću osciloskopa kojim je snimljen valni oblik napona trošila i 
strujnih sondi TEKTRONIX A622 kojima je snimljen valni oblik struje 𝑖𝑑.  
 
 
Slika 4.3. Valni oblik napona trošila, u 
 
Slika 4.4.  Valni oblik struje trošila, id 
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Iz izmjerenih veličina prema slikama 4.3. i 4.4. vidi se kako postoje dijelovi perioda u kojem su 
napon i struja jednaki nula, što govori kako se radi o reguliranom izmjenjivaču. Isto tako 
usporedivši priložene slike s valnim oblicima dobivenima u teorijskoj analizi prema slici 2.6., 
vidljivo je kako se valni oblici podudaraju sa onima dobivenima matematičkom analizom. Sa 
snimljenih valnih oblika može se primijetiti da u vremenu kada bi napon i struja trošila trebali biti 
nula, zbog vođenja ventila V11 i V22 ipak postoje određene vrijednosti struje i napona u tom 
intervalu. Kako bi se odredilo što se stvarno događa u izmjenjivaču prilikom njegova rada, 
naposljetku će biti izvršena i mjerenja u praznom hodu kada struja ima manju vrijednost u odnosu 
na slučaju kada je izmjenjivač opterećen trošilom. 
Moguće je odrediti frekvenciju koju izmjenjivač daje na izlazu. Očitanjem s osciloskopa vidljivo 








= 58. 82 𝐻𝑧 
 
Može se primijetiti kako frekvencija za 8 Hz odstupa od frekvencije koju bi uređaj trebao dobiti 
na izlazu. Te se postavlja pitanje; da li je moguće regulacijom širine vođenja utjecati na 
frekvenciju? 




4.2. Način regulacije izmjenjivača 
 
Već ranije naglašena regulacija uređaja se vrši zakretanjem potenciometra koji se nalazi u 
upravljačkom dijelu, na slici 3.1. označen kao VR1. Stoga je potrebno u tri točke, (tri različita 
položaja otpornika) pri kojima će napon i struja trošila biti različiti, izmjeriti valne oblike struja i 
napona trošila, te ih usporediti. Očitane vrijednosti s instrumenata za pojedina mjerenja dana su u 




Slika 4.5. Struja id i napon u na trošilu: 
a) za1. mjerenje 
b) za 2. mjerenje 
c) za3. mjerenje 
   u       
        
      
   id     
 u       
            
  id     
 u       
             





Tablica 4.1. Očitanja mjerenja regulacije 
Broj 
mjerenja 
IE (0) [A] UE(0) [V] Id [A] U [V] Δt [ms] f [Hz] 
1. 2,89 11,66 0,1 248,1 0 58,82 
2. 1,419 13,12 0,08 170,1 9 57,14 
3. 0,081 11,68 0,023 2,341 17,5 54,05 
 
U prvom mjerenju na trošilo je narinut maksimalni napon kojeg može dati uređaj (248,1 V). Taj 
napon je dobiven kada je potenciometar okrenut u krajnji položaj. U tom slučaju uređaj je 
upravljan tako da ne postoji vrijeme u kojem ne vodi niti jedan ventil, odnosno jednu polovinu 
perioda vodi  V1, a  drugu V2. Tada se uređaj ponaša kao ne regulirani izmjenjivač i takvo stanje 
neće biti proučavano, već samo stanja u kojem postoje intervali u kojem ne vode niti jedan 
upravljivi ventil. Okretanjem potenciometra u drugu stranu povećava se vrijeme kada ne vode 
upravljivi ventili, te je moguće doći u stanje u kojem oni uopće ne vode, što odgovara 3. slučaju.  
Prema slici 4.5.b) mogu se uočiti dijelovi periode koji su označeni s ∆𝑡1 i ∆𝑡2. Ti periodi 
označavaju intervale C i D. Zbroj vrijednosti tih vremena iznosi ∆𝑡, što predstavlja vrijeme kada 
je napon na trošilu približno jednak nuli. Iz tablice u kojoj se nalaze očitanja mjerenja vidljivo je 
kako se povećanjem vremena označenog s ∆𝑡 frekvencija malo smanjuje, ali je tada na trošilu 
nezadovoljavajuća vrijednost napona. Stoga se zaključuje kako se promjenom regulacije ne može 
utjecati na frekvenciju koju na izlazu daje uređaj, a koja bi trebala biti 50 Hz. Pogreška postoji 
zbog tolerancija komponenata od kojih se sastoji sklop, a koje određuju frekvenciju rada. 
 
4.3. Snimanje karakterističnih valnih oblika napona ventila 
 
4.3.1. Struja trošila i upravljački impulsi  
 
Kako bi se izvelo ovo mjerenje potrebno je strujnim kliještama mjeriti struju trošila, a mjerne 
naponske sonde priključiti između odvoda i upravljačke elektrode oba ventila. Iz razloga što su 
odvodi spojeni u istu točku, potrebno je masu naponske sonde spojiti na izvedenu mjernu točku za 
odvod, te invertirati jedan kanal jer su obje sonde spojene u istu točku. 
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Tablica 4.2. Očitanja mjerenja regulacije 
Broj 
mjerenja 
IE(0) [A] UE(0) [V] Id [A] U [V] Δt [ms] 
1. 2,686 11,18 0,096 232,6 0 
2. 1,898 12,89 0,086 194,2 5 




Slika 4.6. Upravljači impulsi  uGS1, uGS2: 
a) za 1. mjerenje 
b) za 2. mjerenje 























Ovo mjerenje je vrlo bitno jer ukazuje na ovisnost vođenja ventila o upravljačkim impulsima koje 
dobivaju. Tako da kada ventil dobije upravljački impuls on provede što se sa slika vidi s 
prisutnošću struje na trošilu (kanal 3 osciloskopa). U prvom mjerenju vidljiv je slučaj u kojem 
napon izlaza nijednog trenutka ne iznosi nula, stoga vrijeme označeno kao ∆𝑡  također iznosi nula. 
U tom slučaju prestankom upravljačkog signala uGS1, u istom trenutku počinje drugi signal uGS2, 
tada se javlja maksimalno vrijeme vođenja i iznosi 17 milisekundi, tj. cijelu periodu. Takav režim 
rada odgovara neupravljivom ispravljaču. Prema slici 4.6.b) primjećuje se kako je vremenski 
interval između upravljačkih impulsa uvijek jednak, ali isto tako i trajanje impulsa je jednako pa s 
se može reći da je upravljački rad izmjenjivača protutaktan. Može se primijetiti kako za vrijeme 
označeno s ∆𝑡 upravljivi ventili ne vode, stoga se to vrijeme može i nazvati vremenom stanke. 
Najveće vrijeme stanke u kojem upravljivi ventili ne vode ventili postignuto je u trećem mjerenju 
i iznosi 15 milisekundi. Sva trajanja vođenja ventila uvjetovana su integriranim krugom koji 
upravlja cijelim uređajem. 
 
 
4.3.2. Struja trošila i naponi uV1 i uV2 
 
U mjerenju je bilo potrebno izmjeriti struju trošila strujnim kliještama, te napone na ventilima, tj. 
napone između uvoda i odvoda MOFFET-a. Prilikom mjerenja, izvodi mase naponskih sondi 
spajaju se na istu točku (odvod). Mjerenja su provedena za tri vrijednosti efektivnog  napona trošila 
od nazivne (230 V) prema manjim vrijednostima, shema mjerenja je prikazana na slici 4.2.  
 
Tablica 4.3. Očitanja mjerenja 
Broj 
mjerenja 
IE (0) [A] UE(0) [V] Id [A] U [V] Δt [ms] 
1. 2,53 12,25 0,096 234,5 3 
2. 1,558 12 0,08 170,2 7 




Slika 4.7. Struja trošila i naponi ventila, id, uV1, uV2: 
a) za 1. mjerenje 
b) za 2. mjerenje 
c) za 3. mjerenje 
 
Iz prikazanih rezultata mjerenja jasno se vidi kako dok jedan ventil vodi, drugi ne vodi. Za vrijeme 
dok nijedan upravljivi ventil ne vodi struja na trošilu je približno nula, što se jasno vidi sa slike 
4.7., a na ventilima postoji određeni napon koji je i predviđen analizom. Vrijeme trajanja vođenja 
ventila određeno je položajem potenciometra, pa tako da ventili najduže vode pri naponu na trošilu 
























4.3.3. Struja trošila i naponi uV1 i uGS1 
 
Mjerenjem se ponovno snima valni oblik struje, ali ovaj put napon na ventilu V1, te upravljački 
napon na istom ventilu. Postupak mjerenja je sličan kao i prošlom mjerenju samo što se ovaj put 
jedna naponska sonda postavlja na upravljačku elektrodu MOSFET-a. Kanal 1 osciloskopa je 
napon uGS1, a kanal 2 napon uV1.  
 
 
Slika 4.8. Upravljači impuls i napon ventila uV1, uGS1: 
a) za 1. mjerenje 
b) za 2. mjerenje 























Iz valnih oblika napona prikazanima na slici 4.8. može se zaključiti kako ventil, za vrijeme dok 
mu je dan upravljački impuls, vodi. Prestankom upravljačkog impulsa na ventilu se, za vrijeme 
koje je već ranije nazvano vrijeme stanke, javlja određeni napon što se najbolje vidi iz trećeg 
mjerenja gdje je vrijeme kada vodi upravljivi ventil najkraće. Takvo stanje ostaje sve dok drugi 
ventil ne dobije upravljački signal, tada se na ventilu V1 javlja napon koji je predviđen i u teorijskoj 
analizi rada izmjenjivača, napon 2E. Napon koji se javlja prilikom vremena stanke ventila također 
je pretpostavljen analizom i iznosi približno E. Međutim prema slici 4.8. vidi se kako kroz trošilo 
proteče određena struja i za dio perioda kada ona treba biti jednaka nuli. Također se može 
primijetiti da ta struja vremenom opada, pa će se prema teorijskoj analizi pretpostaviti da u tom 
intervalu provedu neupravljivi ventili. 
 
4.3.4. Struja trošila i naponi uV2 i uGS2 
 























a) za 1. mjerenje 
b) za 2. mjerenje 
c) za 3. mjerenje 
 
Izvršena mjerenja su identična mjerenjima odrađenima u odlomku 4.3.3., samo što se sada mjere 
naponi na ventilu V2, te njegov upravljački napon uGS2. Stoga nije potrebno praviti detaljnu analizu 
ovisnosti napona ventila o upravljačkom impulsu, jer svi zaključci koji su dobiveni za prošlo 
mjerenje vrijede i prilikom ovog mjerenja. 
 
4.4. Mjerenja u praznom hodu 
 
Kako bi se točno utvrdilo što se događa u izmjenjivaču kada je napon na trošilu približno jednak 
nuli (intervali C i D) potrebno je izvršiti mjerenja prilikom praznog hoda transformatora. U tom 
slučaju struja će biti neznatnija nego u slučaju djelatnog trošila, odnosno impedancija će biti manja 
nego u prethodnim mjerenjima. Ova mjerenja potrebno je izvesti pri referentnim vrijednostima 
napona, odnosno napon ulaza 12 V, a napon praznog hoda treba biti 230 V. 
 
 










Sa slike 4.10. prilikom čega su mjereni napon praznog hoda u, struja primarnog namota i2, i struja 
diode D4  (struja iD2), vidi se kako kroz diodu ne teče gotovo nikakva struja što dokazuje tvrdnju 
da nemaju nikakvu ulogu u prijenosu energije, tj. služe samo za zaštitu. Međutim vidi se kako kroz 
primar transformatora proteče struja, prvo negativna struja koja je nazvana i22. Ona predstavlja 
struju kroz tzv. body diodu, a što je teoretski predstavljeno strujom kroz ventil V22. Nadalje ta struja 
opada, pa kroz primar prestane teći struja, a zatim počne voditi ventil V2, te kroz namot ponovno 
proteče struja. 
 
Prilikom mjerenja prema slici 4.11., u praznom hodu mjerene su struje i1, i2 i struja kroz srednji 
izvod. Usporede li se te struje, vidi se da ukupnoj struji kroz srednji izvod iE odgovaraju struje 
kroz namote. Iz ovog mjerenja se zaključuje da su struje kroz srednji izvod za trajanje cijele 
periode, neovisno koji od upravljivih ventila vodi, jednake. 
 
 










Slika 4.12. Struje primara i1, i2  i upravljački napon ugs2 
 
 
Slika 4.12. prikazuje mjerenja pri kojima su mjerene struje na ventilima i upravljački napon na 
ventilu V2. Može se primijetiti kako struja prolazi kroz upravljivi ventil, te raste sve dok je na 
njemu prisutan upravljački napon, što je već pokazano i prijašnjim mjerenjima. Međutim sa slika 
koja prikazuju mjerenja u praznom hodu vidi se kako struja kroz primar pada na nulu, što se ne 
vidi u ostalim mjerenjima zbog povećanja impedancije dodavanjem otpornog trošila. 
 
Stoga će biti potrebno i izvršiti mjerenja za različite vrijednosti napona praznog hoda kako bi se 
vidjelo na koji način povećanje vremena vođenja ventila utječe na valni oblik napona na izlazu 
uređaja. Vrijednosti mjerenih veličina dane su u tablici 4.4. 
 
Tablica 4.4 Očitanja mjerenja za prazni hod 
Broj 
mjerenja 
UE (0) [V] IE (0) [A] U [V] 
1. 12,10 0,845 258,8 












Slika 4.13. Struja ulaza transformatora i2  i napon praznog hoda u: 
a) za 1. mjerenje 
b) za 2. mjerenje 
 
Promatrajući izmjerene rezultate prema slici 4.13. i tablici 4.4., može se zaključiti kako se valni 
oblik napona uvelike izobličuje kada je narinut napon praznog hoda iznosa 258,8 V. Odnosno tada 
upravljivi ventili vodi gotovo cijelo vrijeme poluperiode, pa je tako i izlazni napon veći. Struje su 
zamjetne što prilikom isklapanja ventila rezultira negativnom strujom, odnosno strujom kroz body 
diodu MOSFET-a. Provođenje struje kroz body diodu za posljedicu daje visoku vrijednost napona 
izlaza, pa se tada izmjenjivač ponaša gotovo kao neregulirani. Vrijeme kada je izlazni napon 
jednak nuli je vrlo kratko i iznosi oko jedne milisekunde, a ono nastupa tek kada se struja kroz 
diodu smanji do vrijednost nula. 
Kada je se potenciometar postavi u položaj u kojem se vrijednost napona smanji na 204,2 V dobije 
se valni oblik sa slike 4.13.b). Može se uočiti kako su iznosi struje sada puno manji, a efektivna 
vrijednost struje IE iznosi 0,311 A. Sada je vrijeme u kojem vodi upravljivi ventil kraće, gotovo 
4,5 milisekundi, pa je tako i struja ventila manja. Vidljivo je negativna struja (struja i22) koja je 
gotovo zanemariva i jako brzo iščezava. Takva stanja za posljedicu daju valni oblik napona kojem 
znatan dio perioda vrijednost pada na nulu, otprilike 6 milisekundi. Primjećuje se da je nemoguće 
dobiti valni oblik pri kojem napon izlaza, nakon prestanka vođenja upravljivog ventila, trenutno 















ventila, mora zatvoriti kroz neku petlju, a zatvara se upravo kroz tzv. body diode koje su 
modelirane neupravljivim ventilima. Iz priloženih mjerenja u praznom hodu može se zaključiti 
kako ovako izveden izmjenjivač i nije optimalno rješenje, jer se ventili dodatno sklopno opterećuju 





Izradom  uređaja, tj. autonomnog izmjenjivača, moguće je bilo izvršiti mjerenja, ali prije toga je 
napravljena teorijska analiza rada uređaja kako bi se rezultati mjerenja mogli usporediti s 
analitičkim očekivanjima. Sam uređaj je dosta specifičan u odnosu na ostale izmjenjivače jer su u 
njega implementirani dijelovi kao što su; signalni led indikatori koji pokazuju napaja li se uređaj 
ili javljaju grešku, tipka za resetiranje uređaja i promjenjivi otpornik u upravljačkom dijelu. Zbog 
takvog otpornika kojim se može utjecati na rad uređaja zaključuje se kako se u ovom slučaju radi 
o reguliranom izmjenjivaču.  
Kako je riječ o reguliranom autonomnom izmjenjivaču moguće je mijenjati vrijednost napona na 
izlazu iz uređaja promjenom položaja potenciometra koji se nalazi u upravljačkom krugu. Ta ista 
spomenuta regulacija vrši se na način da se povećava, odnosno smanjuje vrijeme kada je napon na 
trošilu jednak nuli. Zapravo upravljačkim krugom se podešava koliko će dugo upravljivi ventili 
voditi.  Pa je tako mjerenjima dobivena efektivna vrijednost napona na trošilu 2,341 V, kada su 
ventili vodili svega 5 milisekundi. Mijenjanjem vrijednosti otpornika smanjuje se vrijeme kada je 
struja na trošilu nula, te se povećava napon trošila. Tako pri 170,1 V vrijeme kada je vrijednost 
napona na trošilu nula iznosi 9ms. Postavljanjem otpornika u krajnji položaj na trošilu se javlja 
efektivna vrijednost napona od 248 V, a tada ventili vode kroz cijelu periodu. To govori da ovaj 
uređaj može raditi kao i neregulirani izmjenjivač, ako se potenciometar nalazi u krajnjem položaju. 
Iz rezultata ovih mjerenja moguće zaključiti kako se uvijek može dobiti izlani napon 230 V, 
neovisno o naponu napajanja što je velika prednost ovog izmjenjivača. Određivanjem frekvencije 
rada utvrđeno je kako frekvencija prelazi željenih 50 Hz, te ju nije moguće korigirati regulacijom.  
Međutim kako bi se ovako izveden sklop mogao realizirati za vrijeme kada isklopi jedan upravljivi 
ventil mora provesti jedan neupravljivi. Što je pobliže prikazano naposljetku, u mjerenjima 
praznog hoda. Tada kako je i prikazano u radu, kroz MOSFET proteče negativna struja, što utječe 
na valni oblik struje i napona trošila, a za rezultat ima pojavu valnih oblika struja i napona izlaza 
onda kada bi oni trebali iznositi nula. 
Može se zaključiti da ovako realiziran izmjenjivač nije idealno rješenje, jer se pretvaračke 
komponente dodatno opterećuju kada ne vodi niti jedan upravljivi ventil. Stoga ovakvi uređaji u 
praksi nisu korišteni za velike snage, pogotovo za induktivna trošila kao što su motori gdje bi se 
zbog induktivnog  karaktera trošila, udarne struje isklapanja bile jako velike, što bi u konačnici 
moglo uništiti uređaj. Međutim kako su mjerenja odrađena za djelatno trošilo snage 25 W, pa je 
31 
iznos impedancije malen, prilikom mjerenja za napone manje od 230 V, ipak je dobiven valni 
oblik gdje struja trošila u jednom dijelu perioda bude nula. Ipak u mjerenjima postoje odstupanja 
od onoga dobivenog u analizi rada ispravljača, a glavi krivac tomu je realni transformator koji 
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Izrađen je autonomni regulirani izmjenjivač 12/230 V, 50 Hz, 50 VA. Rad izmjenjivača temelji se 
na integriranom krugu SG3524 i MOSFET-ima IRF3250. Provedena je analiza rada matematičkog 
modela kojom su detaljno prikazane sve pretpostavke, zakonitosti, te objašnjenja princip rada 
izmjenjivača. Takva analiza za rezultat daje valne oblike struja i napona koji se mogu očekivati na 
izlazu, ali i pojedinim ventilima, uz pretpostavku idealnog transformatora i ventila. Provedena su 
mjerenja za različite režime rada izmjenjivača. Mjerenja su provedena osciloskopom u nekoliko 
izvedenih mjernih točaka, a provedena su prvo za djelatno trošilo, a zatim pri praznom hodu 
transformatora. Valni oblici izmjereni pri djelatnom trošilu uspoređeni su s onima dobivenima 
teorijskom analizom, te je dobiven uvid u način regulacije autonomnog izmjenjivača. Prikazane 
su ovisnosti vođenja ventila o upravljačkim impulsima koje generira integrirani krug. Mjerenjima 
u praznom hodu pobliže su prikazane sve struje koje prolaze kroz izmjenjivač, te se dobiva uvid u 
stvarno stanje rada izmjenjivača što nije bilo moguće prilikom mjerenja s djelatnim trošilom.  
Ključne riječi: analiza rada, autonmni, djelatno trošilo, izmjenjivač, jednofazni, mjerenja, prazni 
hod, regulirani,   
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The autonomous regulated inverter 12/230 V, 50 Hz, 50 VA, is composed. Its operation are based 
on integrated circuit SG3524 and MOSFET's IRF3250. A mathematical model analysis was 
performed by which are demonstrated all assumptions, legalities and explanations of inventor 
principles. The results of such analysis are current and voltage waveforms which can be expected 
on the exit, but also on certain valves, with the assumption of ideal transformer and valves. 
34 
Measurements are conducted for different working regimes of an inverter. Measurements are 
executed by an oscilloscope in various performed measuring points and are conducted for active 
loads firstly, and then without a load of the transformer. There are shown lead dependencies of 
valves on control pulses which are regenerated by the integrated circuit. All currents that are going 
trough inverter are shown by no load regimes, by which is displayed insight into an actual state of 






























Braće Radića 5, 35400, Nova Gradiška 
E-mail: matejmile1@gmail.com ; mmiletic@etfos.hr  
 
Matej Miletić rođen je 4.4.1995. godine u Novoj Gradiški. Osnovnu školu Mato Lovrak u Novoj 
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Prilog 3: specifikacije diode IN5402 
 
